

































































 Sähkökeskusten käyttöönottotarkastus 
 
 




Tämän opinnäytetyön aiheena oli toteuttaa lastenruokatehdaskiinteistön uusien sekä 
vanhojen sähkökeskusten, moottorikeskuksen sekä logiikkakeskuksen käyttöönottotar-
kastus yhdessä urakoitsijan kanssa.  
Tarkoitus on myös perehdyttää lukija erilaisiin sähkötarkastuksiin, sekä siihen kuinka 
käyttöönottotarkastus toteutetaan. Työssä otettiin huomioon tarkastusten standardien 
mukaisuus sekä oikeellisuus. Keskukset tulivat syöttämään sähköä tehdaskiinteistön 














































Inspections of electrical cabinet’s 
 
 





The subject of this thesis was to execute an initial commissioning inspection with the 
contractor for the electrical cabinet, motor cabinet and logic cabinet. The purpose of this 
study is also to brief the reader about different electrical inspections and how the initial 
inspection is executed. In this thesis it was taken into account that the  inspections were 
in compliance with standards. The cabinets provide electricity for the factory’s ma-
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Tämän opinnäytetyön aiheena oli sähköasennusten käyttöönottotarkastus sekä 
toteuttaa lastenruokatehdaskiinteistön uuden sähkökeskuksen, moottorikeskuk-
sen sekä logiikkakeskuksen käyttöönottotarkastus yhdessä urakoitsijan kanssa. 
Työssä huomioitiin tarkastusten standardien mukaisuus sekä niiden oikeaoppi-
nen suorittaminen. Työssä syvennytään siihen, kuinka käyttöönottotarkastus 
suoritetaan, mitä mittauksia se pitää sisällään ja kuinka nämä mittaukset toteu-
tetaan. 
Tässä opinnäytetyössä esitellään käyttöönottotarkastuksen lisäksi myös var-
mennustarkastus sekä määräaikaistarkastus, koska sähkökeskusten standardi-
en mukainen ja turvallinen käyttö näin edellyttää sekä perehdytetään lukija siitä, 




2 Suomen Nestlé Oy 
 
Suomen Nestlé Oy on perustettu vuonna 1973 ja se on Sveitsissä vuonna 1866 
perustetun Nestlé S.A:n tytäryritys. Aluksi Suomen Nestlé Oy oli puhtaasti maa-
hantuontiyritys, joka ryhtyi maahantuomaan ja markkinoimaan Nescafé-, Nes-
tea-, Nesquik- ja Maggi-liemikuutiot -tuotteita. 1989 Nestlé rakensi ensimmäisen 
valmisruokatehtaan Suomeen. Nykyisin Nestléllä on Suomessa kaksi valmis-
ruokatehdasta, Turengissa ja Turussa, sekä pääkonttori löytyy Espoossa. 
Nestlé työllistää Suomessa 450 elintarvikealan ammattilaista. 
Vuonna 1998 Suomen Nestlé Oy osti Turun tehtaan toiminnot Suomen Unilever 
Oy:ltä. Samaisena vuonna Nestléstä tuli myös Suomen markkinajohtaja tölkki-
lastenruuissa.  
Suomen Nestlé Oy Turun tehtaassa valmistetaan Bona ja Piltti lastenruuat, se-
kä se toimii Nestlén Suomen keskusvarastona. Lastenruokia toimitetaan Suo-




3 Sähkötarkastukset sekä mittaukset 
 
Sähköasennusten tarkastuksilla sekä mittauksilla varmennetaan käyttöönotetta-
vien sähköasennusten turvallisuus käyttöönoton yhteydessä sekä asennusten 
käyttöiän ajan, niin käyttäjälle kuin ympäristöllekin. Näihin tarkastuksiin kuuluu 
käyttöönottotarkastus, varmennustarkastus ja määräaikaistarkastus. Mittaukset 
sekä tarkastettavat asiat, joita nämä tarkastukset pitävät sisällään, ovat eristys-
resistanssimittaukset, suojajohtimen jatkuvuusmittaukset, SELV- ja PELV-piirien 
tai suojaerotettujen piirien erotus, lattia- ja seinäpintojen resistanssi, syötön au-
tomaattisen poiskytkennän toiminta, napaisuus, jännitelujuus ja toiminta sekä 
silmämääräinen tarkastus. 
Keskuksen saavuttua työmaalle, tulee siitä ennen asennustöiden aloittamista 
varmistaa sen asennusvalmius ja sopimuksenmukaisuus. Keskuksesta tulee 
tarkastaa keskuksen mekaaninen kunto, pintakäsittely, värit ja rajaukset sekä 
keskuksen arvokilpi ja sen sijainti. Arvokilvessä tulee olla vähintään valmistajan 
nimi tai rekisteröity tavaramerkki, mallimerkintä, nimellisjännite, nimellisvirta ja 
kotelointiluokka. Muut standardin SFS-EN 60439-1:n edellyttämät tiedot voi-
daan esittää erillisessä teknisessä tuoteselosteessa. [13] 
Keskuksesta tulee tarkastaa myös sen CE-merkintä, valmistajan tarkastus- ja 
mittauspöytäkirjat, kilvet ja merkinnät, keskusten asennusohjeet, kokoon-
panopiirustus, vaatimustenmukaisuusvakuutus, kaapeleiden sisäänvientiaukot, 
kaapeleiden liitäntätilat, N- ja PE-piirien erotuskohta sekä keskuksen varusteet. 
Tarkistettavat varusteet ovat kiinnitystarvikkeet, sulakkeen vaihtovälineet, työ-
maadoitusvälineet, työskentelysuojat, releen palautusväline, ovilukon kolmio-
avain sekä muut keskuksessa olevat varusteet. Tarkastettavia asioita ovat 
myös keskuksen kiinnityskohdat ja niiden sopivuus asennusalustaan, keskuk-






Sähköasennusten tekijän on aina tarkastettava jokainen rakentamansa sähkö-
asennus ennen asennusten käyttöönottoa. Näin voidaan todeta asennusten 
turvallisuus ja oikeellisuus.  
Käyttöönottotarkastus toteutetaan erilaisten mittausten, testien sekä silmämää-
räisen tarkastelun avulla ja se on tehtävä ennen asennuksen tai sen osan käyt-
töönottoa. Tarkastuksesta laaditaan useimmissa tapauksissa tarkastuspöytäkir-
ja, joka luovutetaan sähköasennusten haltijalle. Pöytäkirjasta tulee liitteenä löy-
tyä mittausten ja testien tulokset. 
Keskuksen kytkentöjen jälkeen tarkastetaan ja/tai suoritetaan 
– päämaadoitusjohtimen liitäntä ja G-merkintä kannessa 
– N-, PE- ja PEN-johtimien liitännät ja merkinnät 
– PE-kiskon mitoitus N-kiskoon nähden, jos käytössä PEN-johtoja 
– mahdollisen potentiaalintasausjohtimen liitäntä ja merkintä 
– keskuksen rungon suojamaadoituksen mitoitus ja kansimerkintä 
– kosketussuojauksen toteutuminen kannet avattuna ja siitä johtu-
vat kansien lukitusvaatimukset ja käyttöhenkilökunnan mahdolliset 
opastusvaatimukset 
– riittävien hoitotilavaatimusten toteutuminen 
– mahdollisten työmaadoitusvälineiden kiinnitys ja käyttö 
– mahdollisten työskentelysuojien kiinnitys ja käyttö 
– mahdollisten mittausvirtamuuntajien muuntosuhde, kytkennät ja 
oikosulkujen toteutus riviliittimillä sekä muut mittauskytkennät 
– liittyvien johtojen merkinnät ja N- sekä PE–johtimien ryhmäkoh-
tainen tunnistettavuus 
– mahdollisten vikavirtasuojien lisäys asennuspaikalla, erityisesti N-
johtimen oikea mitoitus ja kytkentä 
– mahdollisesti vaadittu lähtökohtainen vikavirtamittausmahdolli-
suus 
– sulakkeiden pohjakoskettimet, nimellisvirta ja laukaisukäyrät 
– johdonsuojakytkimien laukaisukäyrät ja nimellisvirrat 
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– johdonsuojakytkimien, lämpöreleiden ja moottorisuojakytkimien 
etusulakkeiden suuruus 
– muiden suojalaitteiden laukaisualueiden asetusarvot ja mekaani-
nen toiminta 




Tarkastusten ja mittausten tulokset tulee dokumentoida.[12] 
 
3.1.1 Käyttöönottotarkastus dokumentit 
 
Käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta tulee käydä ilmi kohteen yksilöintitiedot, sel-
vitys sähkölaitteiston säännösten ja määräysten mukaisuudesta, yleiskuvaus 
käytetyistä tarkastusmenetelmistä sekä tarkastusten ja testausten tulokset. Tar-
kastuksen tekijän on myös allekirjoitettava tarkastuspöytäkirja. [9] 
Käyttöönottotarkastuksesta tulee useimmissa tapauksissa tehdä käyttöönotto-
tarkastuspöytäkirja. Kuitenkaan KTM:n päätöksen 517/96 4 §:n mukaan käyt-
töönottotarkastuspöytäkirjaa ei edellytetä: 
1) sellaisista sähköalan töistä, joista voi aiheutua vain vähäistä vaa-
raa tai häiriötä, 
2) nimellisjännitteeltään enintään 50 voltin vaihtojännitteisten tai 
120 voltin tasajännitteisten sähkölaitteistojen asennuksista, 
3) yksittäisten komponenttien vaihdoista tai lisäyksistä tai näihin 
verrattavista toimenpiteistä, 
4) yksittäisten kojeiden syöttöön liittyvistä muutostöistä enintään 
1000 voltin nimellisjännitteellä, 
5) nimellisjännitteeltään enintään 1 000 voltin kytkinlaitoksiin koh-
distuvista muutostöistä, joissa kytkinlaitoksen nimellisarvoja ei muu-
teta eikä 
6) sellaisen tilapäislaitteiston asennuksesta, joka on koottu stan-
dardien mukaisista työmaakeskuksista. Edellä mainituista tapauk-
sista on sähkölaitteiston testausten tulokset kuitenkin tarvittaessa 
10 
 
annettava laitteiston haltijalle. Ensimmäisessä kohdassa mainituilla 
sähköalan töillä, joista voi aiheutua vain vähäistä vaaraa tai häiriö-
tä, tarkoitetaan KTM päätöksen 516/96 10 § mukaisia töitä. Näitä 
ovat: 
1) enintään 250 voltin nimellisjännitteisten asennus-
rasioiden peitekansien irrotusta ja kiinnitystä, yksivai-
heisten pistotulppien, liitosjohtojen, jatkojohtojen ja si-
sustusvalaisimien asennus-, korjaus- ja huoltotöitä se-
kä näihin rinnastettavia töitä, 
2) nimellisjännitteeltään enintään 50 voltin vaihtojännit-
teisiin tai 120 voltin tasajännitteisiin laitteistoihin koh-
distuvia sähkötöitä, 
3) käyttötöitä sähkölaitteistossa, jonka jännitteiset osat 
on suojattu tahattomalta koskettamiselta sekä 
4) omaan käyttöön rakennettujen sähkölaitteiden kor-
jaamista, jos tämä liittyy sähköalan harrastustoimin-
taan. On hyvä huomata, että vaikkeivät sähköturvalli-
suussäädökset aina edellytä käyttöönottotarkastuspöy-
täkirjan tekemistä, testaustulokset tulee tarvittaessa 
luovuttaa laitteiston haltijalle. Samoin asunto-
osakeyhtiölain perusteella on tiettyjä vaatimuksia työn 
luovuttamisesta ja tilaaja voi edellyttää sopimuksissa 




Sähköturvallisuuslaki antaa ministeriölle mahdollisuuden määrätä, että sähkö-
laitteistolle on tehtävä sen sähköturvallisuuden varmentava varmennustarkastus 
käyttöönottotarkastuksen lisäksi. Ministeriö on antanut varmennustarkastuksista 
päätöksen 517/1996.  
Päätöksessä jaetaan sähkölaitteistot neljään eri ryhmään, joista ryhmään 1-3 
kuuluville laitteistoille on tehtävä varmennustarkastus. Neljänteen ryhmään jää-
vät pienet sähkölaitteistot, joille ei varmennustarkastusta edellytetä. Näitä ovat 
lähinnä 1-2 asunnon asuinrakennukset ja muut tavanomaiset rakennukset, joi-





Taulukosta 1 nähdään sähkölaitteistojen luokat. 




a) sähkölaitteistoa asuinrakennuksessa, jossa on enemmän 
kuin kaksi asuinhuoneistoa 
 
b) muuta kuin asuinrakennuksen sähkölaitteistoa, jonka suoja-
laitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampee-
ria ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3 
 
d) sähkölaitteistoa räjähdysvaarallisessa tilassa, jossa vaaral-
lisen kemikaalin valmistus, käsittely tai varastointi vaatii ilmoi-
tusta 
2 
b) lääkintätilojen sähkölaitteistoa sellaisessa sairaalassa, ter-
veyskeskuksessa tai yksityisellä lääkäriasemalla, jossa ei teh-
dä yleisanestesiaa tai laajapuudutusta edellyttäviä kirurgisia 
toimenpiteitä; 
 
c) sähkölaitteistoa, johon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjännit-
teisiä osia, lukuun ottamatta sellaista sähkölaitteistoa, johon 
kuuluu vain enintään 1 000 voltin nimellisjännitteellä syötettyjä 
yli 1 000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja; 
 
d) sähkölaitteistoa, jonka liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkö-
laitteiston haltijan kiinteistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmäl-
le rakennettujen liittymien liittymistehojen summaa, on yli 1 
600 kilovolttiampeeria; 
3 
a) sähkölaitteistoa räjähdysvaarallisessa tilassa, jossa vaaral-
lisen kemikaalin valmistus, käsittely tai varastointi taikka räjäh-
teen valmistus vaatii lupaa; 
 
b) lääkintätilojen sähkölaitteistoa sellaisessa sairaalassa tai 
terveyskeskuksessa taikka sellaisella yksityisellä lääkäriase-
malla, jossa tehdään yleisanestesiaa tai laajapuudutusta edel-
lyttäviä kirurgisia toimenpiteitä; 
 
c) verkonhaltijan jakelu-, siirto- ja muuta vastaavaa sähkö-
verkkoa. 
 
3.2.1 Varmennustarkastuksen sisältö ja ajankohta 
 
Varmennustarkastuksessa on riittävässä laajuudessa pistokokein tms. tavalla 
varmistettava, että sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuudelle asetetun tason 
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ja sähkölaitteistolle on tehty käyttöönottotarkastus. Se voidaan osassa kohteita 
korvata rakentamisesta vastanneen sähköurakoitsijan, jolla siihen on annettu 
oikeus, varmennuksella.  
Tarkastuksesta on laadittava laitteiston haltijan käyttöön tarkastustodistus, jon-
ka tarkastuksen tekijä on allekirjoittanut. Tarkastuksesta on tehtävä ilmoitus 
kolmen kuukauden kuluessa tarkastuksen suorittamisesta sähköturvallisuusvi-
ranomaiselle tai jakeluverkonhaltijalle, jonka vastuualueelle sähkölaitteisto on 
rakennettu.[3] 
Taulukosta 2 voidaan katsoa varmennustarkastuksien luokka, ajankohta sekä 
kenelle ilmoitus tarkastuksesta tulee tehdä. 






































































Määräaikaistarkastuksia täytyy tehdä tavallisille liike- ja teollisuusrakennuksille. 
Määräaikaistarkastuksessa varmistutaan sähkölaitteistojen kunnosta ja niiden 
käytön turvallisuudesta. Tarkastusten tarkoitus on estää vahinkojen syntyä, 
esimerkiksi sähköpalojen riskejä. Samalla pyritään varmistamaan, ettei sähkön 
käyttöön tule laitteistohäiriöistä johtuvia katkoksia. Tarkastukset saattavat myös 
vaikuttaa laitteiston haltijan vakuutusturvaan ja vahingonkorvausvastuuseen. 
Määräaikaistarkastuksessa varmistutaan siitä, että sähkölaitteiston käyttö on 
turvallista ja laitteistolle on tehty huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset 
toimenpiteet, sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon on tarvittavat välineet, piirus-
tukset ja ohjeet ovat käytettävissä sekä sähkölaitteiston laajennus- ja muutos-
töistä on olemassa asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat. 
Määräaikaistarkastus on tehtävä julkisissa rakennuksissa sekä liike-, teollisuus- 
ja maatalousrakennuksissa, joissa pääsulakkeet ovat yli 35 A. Myös liiketiloille, 
jotka ovat osana asuinrakennusta ja joista löytyy sulakerajan ylittäviä sulakkeita, 
on tehtävä määräaikaistarkastus. Asuinrakennusten asuintiloille tarkastus ei ole 
pakollinen. Tavallinen tarkastusväli on 15 vuotta, mutta se voi olla myös 10 tai 5 
vuotta. 
Määräaikaistarkastuksen tilaa sähkölaitteiston haltija ja se on myös haltijan laki-
sääteinen velvollisuus. Tarkastuksia tekevät valtuutetut tarkastuslaitokset ja 
valtuutetut tarkastajat. Tarkastaja tekee tarkastuksesta ilmoituksen jakeluver-
konhaltijan rekisteriin sekä vaativimmissa tapauksissa TUKES:lle. Oheisesta 
taulukosta voi katsoa määräaikaistarkastusten kohteet sekä tarkastusvälin. [4] 
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Taulukosta 3 voidaan tarkastaa määräaikaistarkastusten kohteet. 


















Tarkastusmittauksissa tulee tarkistaa eristysresistanssi, suojajohtimen jatku-
vuus sekä automaattisen poiskytkennän toimivuus. Kaikki tulokset tulee doku-
mentoida käyttöönottotarkastuspöytäkirjaan. 
Kuvassa 1 nähdään erään yrityksen käyttöönottotarkastuspöytäkirja. 
 





3.4.1 Eristysresistanssin mittaus 
 
Asennuksen eristysresistanssimittauksella varmistetaan, että jännitteiset osat 
ovat riittävästi eristettyjä maasta. Eristysresistanssi on mitattava kaikkien jännit-
teisten johtimien ja maan väliltä. Tämä mittaus tulee tehdä ennen muita mitta-
uksia, jotta esimerkiksi jatkuvuusmittauksia tehtäessä on selvillä, ettei nolla- ja 
suojajohtimia ole kytkettynä yhteen missään asennuksen osassa. 
Mittaus tehdään eristysresistanssimittarilla ennen laitteiston käyttöönottoa. Mit-
taus on tehtävä tasavirralla ja mittalaitteen on kyettävä syöttämään koejännit-
teen mukaisella jännitteellä 1 mA:n virta.[5] 
Eristysresistanssimittauksien tavoitteena on 
- tarkistaa asennuksen jännitteisten osien eristystila maata vasten 
- varmistua, ettei asennuksen eristystila ole heikentynyt asennuk-
sen aikana 
- selvittää, ettei N- ja PE-johdinta ole kytketty yhteen niiden eriy-
tymispisteen jälkeen 
- tarkistaa, ettei SELV-, PELV-, FELV- ja suojaerotettu piiri ole yh-
teydessä muihin piireihin 
- tarkistaa, ettei vikavirtasuojattu piiri ole yhteydessä muihin pii-
reihin[56]. 
Taulukosta 4 nähdään eristysresistanssin pienimmät sallitut arvot 




3.4.2 Suojajohtimen jatkuvuusmittaus 
 
Testauksen tarkoitus on selvittää, että kosketusjännitesuojauksen edellyttämät 
suojajohdinpiirit ovat koko matkaltaan jatkuvia ja niiden liitokset on tehty kunnol-
la. Testaus tehdään jännitteettömässä laitteistossa. Siinä mitataan jännitteelle 
alttiin osan sekä näitä lähinnä olevan pääpotentiaalintasaukseen liitetyn pisteen 
välisen suojajohtimen resistanssi. Se tehdään laitekohtaisesti.  
Testin tulosta pidetään tyydyttävänä, jos testaukseen käytetty laite antaa riittä-
vän hyvän lukeman. Hyväksyttävälle mittaustulokselle ei siis ole annettu mitään 
tarkkaa raja-arvoa. Mittaustulosta tulee verrata mitattavan johtimen poikkipinnan 
ja pituuden perusteella arvioitavissa olevaan arvoon. Tämä yleensä on enintään 
noin 1 Ω. Pitkillä suojajohtimilla arvo voi olla suurempikin.  
Testi tulisi tehdä käyttämällä syöttöä, jonka kuormittamaton jännite on 4 … 24 V 





3.4.3 Syötön automaattinen poiskytkentä 
 
Syötön automaattinen poiskytkentä on yksi kosketusjännitesuojaustapa (SFS 
6000-4-413). Sen käyttö edellyttää vikavirtapiirin impedanssin tai suojajohtimen 
resistanssin mittausta sekä suojalaitteiden ominaisuuksien tarkastamista. 
Mikäli suunnitelmat sisältävät laskelmat, joissa on laskettu vikavirtapiirien impe-
danssit ja johtimien poikkipinnat sekä pituudet voidaan tarkastaa, ei automaatti-
sen poiskytkennän toimintaa tarvitse tarkastaa mittaamalla. 
Mittaus suoritetaan suojauksen kannalta huonoimmista kohdista mittaamalla 
oikosulkuvirta. Mittaus on tehtävä jokaisen ryhmäjohto- ja suojalaitekoon sekä 
erityyppisen suojalaitetyypin pisimmän ryhmäjohdon päästä. Se on tehtävä 
myös jokaisen keskuksen kiskostoista. Saatua arvoa verrataan ryhmää suojaa-
van suojalaitteet toimintavirtaan. Koska mittaus tehdään yleensä huoneenläm-
mössä, tulee mitattujen arvojen olla suojalaitteen toimintarajavirtaa suurempia. 
Näin saadut arvot ovat verrannollisia laskelmilla saatuihin, joissa käytettään +80 
ºC:een johdinlämpötilaa. Standardi edellyttää, että mitattu impedanssi on 80 % 
sallitusta suurimmasta impedanssiarvosta. Suurin sallittu impedanssi saadaan 
vaihejännitteen ja suojalaitteet toimintarajavirran avulla (Zs = U0/Ia). Mikäli mit-




3.5 Mittaustapahtumien kulku  
 
Ennen mittausten aloittamista tulee asentajan ensin tarkastaa työn jälki silmä-
määräisesti. Silmämääräisessä tarkastuksessa on todettava ja varmistettava, 
että seuraavat asiat ovat asianmukaisella tasolla:  
- asennettavat osat eivät ole vaaraa aiheuttavalla tavalla näky-
västi vaurioituneita 
- sähköiskusuojaukseen käytetyt menetelmät 
- palosuojauksien käyttö ja muut palon leviämisen estämiseksi 
tehdyt toimenpiteet 
- johtimen valinta kuormitettavuuden ja sallitun jännitteen 
aleneman kannalta 
- suoja- ja valvontalaitteiden valinta ja asettelu 
- erotus- ja kytkentälaitteiden valinta ja oikea sijoitus 
- sähkölaitteiden ja suojausmenetelmien valinta ulkoisten tekijöi-
den vaikutuksen mukaan 
- nolla- ja suojajohtimien tunnukset 
- piirustusten, varoituskilpien tai vastaavien tietojen olemassaolo 
- virtapiirien, varokkeiden, kytkimien, liittimien yms. tunnistetta-
vuus 
- johtimien liitosten sopivuus 
- sähkölaitteiston käytön, tunnistamisen ja huollon vaatima tila.[8] 
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Kun silmämääräisesti on todettu kaiken olevan kunnossa, erotetaan asennus 
syötöstä ja siirrytään eristysresistanssimittauksiin. Eristysresistanssi mitataan 
kaikkien jännitteisten johtimien ja maan väliltä. Mittaus tehdään asianmukaisella 
eristysresistanssimittarilla. Mittaus suoritetaan siten, että asennus on erotettu 
syötöstä eli asennus on jännitteetön. Mittausten aikana äärijohtimet saa kytkeä 
yhteen, eikä kulutuskojeiden tarvitse olla kytkettynä verkkoon. 
Seuraavaksi tarkastetaan suojajohtimen jatkuvuus. Tässä mitataan jännitteelle 
alttiin osan sekä näitä lähinnä olevan pääpotentiaalintasaukseen liitetyn pisteen 
välisen suojajohtimen resistanssi ja tämä tehdään jokaiselle laitteelle. Testin 
tulosta voi pitää tyydyttävänä, mikäli resistanssi on pienempi kuin 1Ω. Pitkillä 
suojajohtimilla arvo voi kuitenkin olla suurempikin.  
Seuraavaksi kytketään asennus takaisin syöttöön ja tarkastetaan automaattisen 
poiskytkennän toimiminen. Mikäli suunnitelmat sisältävät laskelmat, joissa on 
laskettu vikavirtapiirien impedanssit ja johtimien poikkipinnat sekä pituudet voi-
daan tarkastaa, ei automaattisen poiskytkennän toimintaa tarvitse tarkastaa 
mittaamalla. Mikäli näitä laskelmia ei ole suoritettu, mitataan oikosulkuvirta suo-
jauksen kannalta huonoimmista kohdista. Mittaus tehdään jokaisen ryhmäjohto- 
ja suojalaitekoon sekä erityyppisen suojalaitetyypin pisimmän ryhmäjohdon 
päästä. Se tehdään myös jokaisen keskuksen kiskoista. Saatua arvoa verrataan 
ryhmää suojaavan suojalaitteen toimintavirtaan. Jos mittaus toteutetaan huo-
neenlämmössä tulee oikosulkuvirran mitatun arvon olla 25 % suurempi kuin 
toimintarajavirta. Jos toimintaympäristö huomattavasti lämpimämpi, ei oikosul-
kuvirran tarvitse olla näin paljoa suurempi.[7] 
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4 Tutkimuksen tarkoitus, ongelmat ja tehtävät 
 
Tarkoitus oli perehtyä sähkökeskusten käyttöönottotarkastuksiin, toteuttaa käyt-
töönottotarkastus tehtaalle kesän projekteissa mukana tulleille moottori-, logiik-
ka- sekä sähkökeskuksille yhdessä urakoitsijan kanssa. Keskuksista kolme oli 
jo olemassa olevia yksiköitä, jotka siirtyivät tehtaan toisesta kerroksesta uusiin 
teknisiin tiloihin kellariin. Kolme keskuksista oli taas aivan uusia. Keskukset tuli-
vat syöttämään sähköä tehdaskiinteistön lastenruokalinjaston koneille, kuljetus-
linjastoille, moottoreille sekä ohjaamaan niitä.  
Silmämääräinen tarkastaminen oli suoritettu pääosin jo asennusvaiheessa, jo-
ten se toteutettiin vain päällisin puolin, eikä tarkka tarkastaminen olisi valmiista 
keskuksesta enää onnistunutkaan. 
Minun tehtäväkseni jäi valvoa, että käyttöönottotarkastus toteutetaan asianmu-
kaisella tavalla sekä avustaa sähköasentajaa käyttöönottomittausten eri vai-
heissa. Tarkoitus on myös laatia asentajalle muistinvirkistykseksi ohje, josta hän 
voi tarkastaa kaikki käyttöönottotarkastusmittauksen vaiheet sekä luntata, miten 
tämä kyseinen vaihe toteutetaan. 
Tilat uusille sekä vanhoille, siirtyville keskuksille, löytyivät tehtaan kellarikerrok-







Tehtaalle tilattiin erikoistilaustavarana Saksasta moottorinohjaus- sekä logiikka-
keskukset. Nämä kaksi keskusta tulivat ohjaamaan tehtaan lastenruokalinjaston 
kuljettimien, lasintarkastuslaitteen sekä lasipesurin moottoreita sekä toimintaa. 
Tehtaan toisesta kerroksesta siirrettiin kaksi sähkökeskusta tehtaan kellariker-
rokseen yhdessä suomalaisen aliurakoitsijan kanssa. Nämä sähkökeskukset 
vastasivat lastenruokalinjaston sähkönsyötöstä. Moottoreita linjastosta löytyi 
reilu 20 kappaletta. 
Kun keskukset oli asennettu ja kaikki koneet yhteydessä niihin, suoritimme 
asennuksille käyttöönottotarkastuksen. Tarkastus koostui eristysresistanssi-, 
suojohtimen jatkuvuus- sekä oikosulkuvirtamittauksista. 
 
5.1 Keskusten valinnan perusteet 
 
Aluksi selvitetään keskuksen ympärillä vallitsevat olosuhteet, jonka perusteella 
valitaan keskukselle määräytyvä IP–luokitus. IP tulee sanoista International Pro-
tection ja sillä määritetään keskuksen suojaus pieniä kappaleita, esim. pölyä, 
vastaan sekä keskuksen vedenpitävyys. IP–luokitus tulee tehdä taulukosta 5 
löytyvän ohjeistuksen mukaan. 
Tilojen seinäpinta-ala tulee myös ottaa huomioon, täytyy varmistaa, että kes-
kukset mahtuvat tiloihin. Tiloista tulee myös varmistaa, että keskusten eteen jää 
riittävä huoltotila, sekä todeta ilmanvaihdon riittävyys kyseisiin tiloihin. Jos il-
manvaihto on puutteellista, tulee tiloihin suunnitella asianmukainen jäähdytys. 
Se täytyykö keskukset tilata erikoistilaustavarana, tulee myös selvittää. 
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Taulukosta 5 voidaan katsoa sähkölaitteiden koteloinnin IP-luokat.  
Taulukko 5. Sähkölaitteiden IP kotelointiluokat, kotelon ulkokuoren tiiviys.[9] 
IP koodi Numero 
tai kirjain 








0 (suojaamaton) (suojaamaton) 
1 kun halkaisija ≥ 50 mm  nyrkiltä 
2 kun halkaisija ≥ 12,5 mm sormelta 
3 kun halkaisija ≥ 2,5 mm työkalulta 
4 kun halkaisija ≥ 1 mm langalta 
5 Pölysuojattu langalta 
6 Pölytiivis langalta 
Toinen tunnus- 
numero  





1 pystysuoraan tippuvalta vedeltä 
 
2 tippuvalta vedeltä (laitt.kallistus 15°) 
 
3 satavalta vedeltä 
 




6 voimakkaalta vesisuihkulta 
 
7 lyhytaikaisesti upotettuna 
 






Mittaukset tulee suorittaa asianmukaisella, standardit täyttävällä mittalaitteella, 
esim. Unitest Telaris 0100 plus-mittarilla. 
Standardit täyttävän mittalaitteen tulee vikavirtasuojakytkimen testauksissa täyt-
tää standardisarjan SFS 61557 osa 6. Se edellyttää mittalaitteelta 5–kertaisen 
vikavirran käyttöä testauksissa ja A–tyypin laitteiden testausta. 
Standardit täyttävissä jatkuvuusmittauksissa mittalaitteen oikosulkuvirran tulisi 
olla vähintään 200 mA:n alueella 0,2-2 Ω. Eristystilamittauksissa mittalaitteen 
tulee kyetä syöttämään 500 V:n mittausalueella 500 kΩ:n kuormaan vähintään 
1 mA:n virta. 
Mittalaite tulee kalibroida silloin, kun laatujärjestelmä tai ohjeistus edellyttää si-
tä, laite hajoaa tai laite ei anna enää luotettavia mittaustuloksia. Tarkkuusvaati-




5.2.1 Mittauksissa huomioitavat asiat 
 
Jos mittauksissa toimitaan eri järjestelmien välisten tilatietojen kanssa, täytyy 
tämä huomioida mittauksissa. Järjestelmät täytyy eristää mittausten ajaksi, 
muuten tämä voi vaikuttaa mittaustuloksiin väärentäen niitä. Myös oikean ryh-
män mittauksen kanssa tulee olla erityisen tarkka. 
Jos samassa tilassa on pääkeskus, moottorinohjauskeskus ja logiikkakeskus, 
joka ohjaa väylän välityksellä moottoreita, on mittauksissa huomioitava se, että 
väylät ovat irti toisistaan. Tämä täytyy tehdä sen takia, jotta säätölaitteet pysy-
vät kunnossa. 
Mittauksissa tulee myös huomioida mahdollinen ylijännitesuoja, joka viallisena 




5.2.2 Mittausten toteuttaminen 
 
Silmämääräinen tarkastaminen suoritetaan pääosin asennusvaiheessa. Tässä 
tarkastetaan se, että asennettavat osat eivät ole vaaraa aiheuttavalla tavalla 
näkyvästi vaurioituneita, sekä se että sähköiskusuojaukseen käytetyt menetel-
mät on toteutettu oikeaoppisesti.  
Yksinapaisten kytkinlaitteiden asennusten yhteydessä tarkastetaan myös na-
paisuus. Näiden kytkinlaitteiden asentaminen nollajohtimeen on kielletty. Tämän 
vuoksi on varmistettava, että nämä kytkinlaitteet on kytketty vaihejohtimiin.[11] 
Kun napaisuus ja silmämääräinen tarkastaminen on suoritettu, erotetaan asen-
nus syötöstä ja aloitetaan mittaukset. Ensimmäinen suoritettava mittaus on eris-
tysresistanssin mittaus. Näin voidaan varmistaa se, ettei nolla- ja suojajohtimia 
ole kytkettynä yhteen asennuksessa. 
Kuvassa 2 nähdään eristysresistanssin mittaus kahden vaiheen väliltä. 
 
Kuva 2. Eristysresistanssin mittaus UNITEST TELARIS –mittarilla. 
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Seuraavaksi tehdään suojajohdinten jatkuvuusmittaukset keskuksen maadoi-
tuskiskon sekä kaikkien keskuksessa kytköksissä olevien laitteiden väliltä.  
Kuvassa 3 nähdään suojajohtimen jatkuvuusmittaus keskuksen päästä. 
 
Kuva 3. Suojajohtimen jatkuvuusmittaus keskuksen päästä. 
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Kuvassa 4 nähdään suojajohtimen jatkuvuusmittaus moottorin kotelosta. 
 
Kuva 4. Suojajohtimen jatkuvuusmittaus moottorin kotelosta. 
Jännitteettömien mittausten jälkeen suoritettiin oikosulkuvirtojen sekä 
silmukkaimpedanssien mittaukset. Oikosulkuvirran arvosta  voidaan tarkastaa 
automaattisen poiskytkennän toimivuus. 
Mittausten jälkeen tehdään asennetuille suojalaitteille sekä kytkin-. käyttö-, 
ohjaus-, lukituslaitteille toimintatestit sen toteamiseksi, että ne on asennettu ja 
säädetty oikein. 
Vikavirtasuojakytkimille edellytetään tehtäväksi seuraavat testaukset: 
- testipainikkeen testaus 
- laitteen toimintavirta 





Keskusten koteloiden suojaustarveluokaksi todettiin IP34–luokan riittävän erin-
omaisesti. 
Eristysresistanssin mitatuksi arvoksi saatiin 199,9 MΩ. Tämä tarkoittaa sitä, 
ettei nolla- tai suojohtimia ole kytketty virheellisesti yhteen missään asennuksen 
vaiheessa. Koejännitteen ollessa 500 V(DC) on tämä mitattu arvo reilusti yli 
pienimmän sallitun arvon, joka tässä tapauksessa on 0,5 MΩ. 
Suojajohtimen jatkuvuusmittauksen tulokset vaihtelivat 0,1 Ω ja 0,2 Ω välillä. 
Näistä arvoista nähdään suojajohtimen jatkuvuuden olevan kunnossa sekä voi-
daan todeta, että liitokset on tehty oikein. Hyväksytylle mittaustulokselle ei ole 
tiettyä raja-arvoa, joten arvioimme tulokset johtimien poikkipinnan sekä pituuden 
perusteella. Tulimme siihen tulokseen, että jos arvo lähentelee tai on enemmän 
kuin 1 Ω, voi liitoksissa olla vikaa. 
Oikosulkuvirran mitatuksi arvoksi saatiin 4,6 kA. Johtimen nimellisvirran ollessa 
125 A ja suojalaitteen ollessa gG–tyypin kahvamallinen sulake, on vaadittu mi-
nimiarvo oikosulkuvirralle 1,813 kA. Tästä voidaan todeta, että syötön auto-
maattinen poiskytkentä toimii toivotulla tasolla. 
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Kuvassa 5 käyttöönottotarkastuspöytäkirja, jossa näkyy eristysresistanssi sekä 
oikosulkuvirran mittaustulos erään ryhmäkeskuksen ja moottorikeskuksen välil-
lä. 
 






Lähdeaineiston pohjalta saatiin kerättyä hyvin tietoa käyttöönotto-, varmennus- 
ja määräaikaistarkastuksista. Näitä tietoja voidaan käyttää nyt ja tulevaisuudes-
sa muistinvirkistyksenä, mikäli lukijalle jokin näistä tarkastuksista tulee eteen. 
Lähdeaineiston pohjalta saatiin myös kattava perehdytys siitä, kuinka käyttöön-
ottotarkastus tulee toteuttaa ja mitä mittauksia se pitää sisällään. Alun perin 
työn piti lähestyä aihetta osittain eri näkökulmasta, mutta työnantajapuolen oh-
jauksen puute sai lopullisen rungon näyttämään tämänlaiselta, mitä se nyt on. 
Lopputuloksena syntyi lyhyt katsaus siitä, minkälaisia tarkastuksia sähkölaitteil-
ta vaaditaan, kuinka käyttöönottotarkastus toteutetaan sekä mitä mittauksia 
käyttöönottotarkastus pitää sisällään. Työn alkuperäinen päämäärä, toteuttaa 
käyttöönottotarkastus yhdessä urakoitsijan kanssa, toteutui hyvin. Käyttöönotto-
tarkastuksista ei aikaisempaa kokemusta juurikaan ollut, joten tämä mittausten 
fyysinen toteuttaminen tuki erinomaisesti sitä teoriatietoa, mitä olin lähdeaineis-
tosta löytänyt. 
Mittaustulosten luotettavuuden tulee olettaa olevan kunnossa, koska mittaukset 
suoritettiin osaavan ammattilaisen kanssa, heidän valvomassaan ympäristössä 
sekä standardit täyttävällä mittalaitteella. 
Osio, joka käsittelee käyttöönottotarkastuksiin sisältyviä mittauksia, saatiin to-
teutettua tarpeeksi hyvin fyysisten mittausten loppuunsaattamiseksi. Jokainen 
kone, jolle tarkastamistamme keskuksista sähköä syötettiin, toimi moitteetto-
masti.  
Kokonaisuudessaan työssä saavutettiin dokumentti yleisimmistä sähkölaitteiden 
tarkastuksista sekä käyttöönottotarkastuksen yhteydessä toteutettavista mitta-
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